
Drift og vedligehold 
Alpha gulvvarmesystem

Scan her og læs mere 
om systemet Alpha

Scan her og få hjælp til  
Alpha styresystem

GEM MIG
Værd at vide om 

dit gulvvarme



Dette bør du vide om dit gulvvarme!
Når et gulvvarmeanlæg er installeret, kan det køre i årevis UDEN, at man rører ved det. 
Det er kun nødvendigt at regulere på rumtemperaturen ved at dreje på rumtermostaten 
i det respektive rum.

REAKTIONSTID:

Vær opmærksom på, at reaktionstiden på gulvvarmen kan være op til 14 timer.

SOLINDFALD:

Ved solindfald i løbet af dagen skruer styreboksen ned for varmen, da solen opvarmer 
rummet. Derved kan det føles køligt i rummet/på gulvet, når solen går ned, inden gulv-
varmen bliver genetableret.

KLINKEGULVE:

Rum med klinker på gulvet kan føles koldere med bare fødder end f.eks. rum med træ-
gulve. Vær opmærksom på, at rumtermostaten i rum med klinkegulv f.eks. i badeværel-
set muligvis skal stilles lidt højere end i de øvrige rum for at opnå den optimale komfort. 

BATTERIER:

Batterierne bør skiftes én gang om året eller når styreboksen blinker grønt på den respek-
tive zone (manglende forbindelse).

PLACERING AF RUMTERMOSTAT:

Det anbefales at fastgøre rumtermostaterne på en væg i ca. 1,50 meters højde på steder, 
hvor der ikke er direkte solindfald. Ved blot at placere rumtermostaterne på en kom-
mode eller lign. kan batteriet let slås ud af batteriklemmerne, hvorved forbindelsen til 
styrreboksen mistes.

RÆKKEVIDDE:

Der regnes normalt med en rækkevidde på 25 meter, men konstruktive forhold i bygnin-
gen kan have indflydelse herpå, herunder bl.a. hårde hvidevarer og metalskabe placeret 
tæt på styreboksen. Der bør opsættes en repeater, til afhjælping af problemet. 

STRØMUDFALD:

Ved strømudfald fastholdes de programmerede data, så når strøm-
men genetableres, falder systemet tilbage i det allerede program-
merede data. Dette kan vise sig ved at samtlige kredse kalder på 
varme.

SOMMERDRIFT:

Sluk IKKE for styreboksen til gulvvarmen om sommeren. Styrebok-
sen vil køre en vedligeholdelsescyklus (motionering af ventiler og 
pumpe) ca. hver 14. dag.  Ved at slukke for systemet, risikerer man, 
at der opstår problemer med at pumpe og ventiler sætter sig fast. 
Der spares hverken energi/penge ved at slukke.

Drift og vedligehold

Scan her og se videoer 
vedr. idriftssættelse.
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Ibrugtagning

6 Ibrugtagning

First Open-funktion
ü Tænd for netspændingen

1. Så snart netspændingen er tilsluttet, kobles alle varmezoner ind en efter en. Hver varmezone aktiveres i ti minutter for at
låse NC-drevenes First-Open-funktion op.

ð LED'en ”Power” (driftsindikator) lyser konstant. LED’erne for samtlige varmezoner lyser konstant i 10 minutter.

1. Under First Open-funktionen er det allerede muligt at tilknytte rumtermostater. Ibrugtagning [} 109]

HZ 3, 4 ... HZ 6/10
1. 2.

...

...

10 min.
First open

3.

Topunktsdrift
Topunktsdrift kan bruges som en radiotest til at teste radioforbindelsen mellem basisstationen og rumtermostaten.

Radiotesten viser, hvilke varmezoner i basisstationen rumtermostaten er parret med.

ü Denne radiotest skal udføres der, hvor rumtermostaten skal monteres.

ü Basisstationen må ikke være i parringstilstand eller i tilstanden First-Open-funktion, der varer 10 minutter.

1. Drej temperatursætpunktet ved at dreje tryk-drejekontakten med uret mod højre for at øge sætpunktet eller mod uret til
venstre for at sænke sætpunktet.

ð Alle varmezoner, der er tilknyttet rumtermostaten, reguleres i topunktsdrift i 30 minutter.

ð Hvis temperatursætpunktet på rumtermostaten ændres, tænder eller slukker den koblede varmezone på basisstationen
for at tilpasse den faktiske værdi til det nye sætpunkt.

ð Trykudligningen deaktiveres for alle de varmezoner, der tilknyttet rumtermostaten.

Hvis der ikke sker en aktivering, er modtagelsen forstyrret af ​​ugunstige forhold. Flyt monteringspositionen under hensyn-
tagen til installationsbetingelserne for rumstyringen, indtil du modtager et modtagesignal.
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RUMTERMOSTATER:
Manglende forbindelse mellem styreboks og rumtermostat betyder som oftest, at bat-
terierne skal udskiftes. Batterierne bør skiftes én gang om året eller når styreboksen 
blinker grønt på den respektive zone (manglende forbindelse).

TELESTATER: 

Telestaten er åben:
Det blå er synligt. Den 
respektive kreds kal-
der på varme.

Telestaten er lukket:
Det blå er IKKE synligt. 
Den respektive kreds 
kalder IKKE på varme.

STYREBOKS: 
LED Power/Error: 
- Lyser grønt, når der er spænding på styreboksen.
- Lyser rødt, når der er fejl på styreboksen.
Ingen dioder/kanaler lyser: 
- Ingen kredse kalder på varme.
Diode/kanal lyser grønt: 
- Den respektive kreds kalder på varme.
Dioder/kanaler blinker: 
- Angiver manglende forbindelse mellem styreboks 
og den respektive rumtermostat (skift batteri). 

Digitale rumtermostater: 
Temperaturen indstilles nemt på de digitale rumtermostater. 
	 EC-52090WD: ved at dreje på drejeknappen. 
	 EC-52080WD: via de tre berøringstaster.
Den ønskede temperatur vises i det digitale display/LED dis-
play.
Ved lav batterispænding vises et batterisymbol i displayet. 
Til rumtermostaterne anvendes 2 x AA batterier - kan købes 
i enhver dagligvarebutik. Sørg for, at der er kontakt mellem 
klemme og batteri!

Værd at vide om dit gulvvarme!

Styresystem 
6 eller 10 zoner

EC-52090WD

EC-52080WD
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Montage

5 Montage

~150 cm

~ 30 cm
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Batteriskift

Sådan skiter du batteri i din rumtermostat:

Symbolet       signalerer en lav batterispænding i displayet og/eller i Alpha Smart app’en. 
1. Tag enheden af monteringsunderdelen
2. Tag batterierne ud.
3. Indsæt to nye AA-batterier. Sørg for, at der er kontakt mellem klemme og batteri!
4. Sæt rumtermostaten tilbage på underdelen, så den går i  indgreb.
• Displayet skifter til normal visning.
• Enheden er driftsklar.

Placering af rumtermostat
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Rengøring
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9 Skift af batterier

Symbolet  signalerer en lav batterispænding i displayet og i Alpha IP app'en. Erstat 
batterierne med nye:

1. Tag enheden af monteringsunderdelen (jfr. side 5, fig. 4).
2. Tag batterierne ud på bagsiden.
3. Sæt to nye batterier af typen LR03/Micro/AAA i svarende til markeringen.
4. Sæt rumtermostaten Display på monteringsunderdelen og lad den gå i hak. 

 9 Displayet skifter til normal visning. 
 9 Enheden er driftsklar.

10 Rengøring

Rengør enheden med en blød, tør og fnugfri klud. For at fjerne kraftige tilsmudsnin-
ger kan kluden fugtes let med lunkent vand. Brug opløsningsmiddelfrit rengørings-
middel til rengøringen.

Følg os på:

PETTINAROLI A/S 
Mandal Allé 21 • 5500  Middelfart

info@pettinaroli.dk • www.pettinaroli.dk
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